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Sprawozdanie z pobierania prébek

Nr 057/SP/2022

Zleceniodawea
Adres zleceniodawcy
 Identyfikacja probki

Przedmiot badan

| Cel badania

Przedsig¢biorstwo Uslug Gminnych Sp. z o.0.
| 88-170 Pakos¢ ul. Inowroclawska 14
Umowa nr 12/01/2022

kod probki 968/22

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi -
wykonanie  badai w obszarze regulowanym prawnie:
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2017 poz. 2294) _‘

Pakos$¢ szatnia PUG ul. Inowroclawska 14

 Pobierania dokonal / wg normy
Niepewnosé zwigzana z

Obiekt badan - kran nad zlewem na korytarzu przy wejsciu do budynku
Data pobierania probki 29.03.2022
Warunki $rodowiskowe | Nie dotyczy e

Jacek Gatkowski /

PN-EN ISO 19458:2007 z wyl. pkt 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 i 4.4.6 (A)

pobieraniem prébki Sr=0,19

Data sporzgdzenia

sprawozdania 01.04.2022 : k
| Sprawozdanie sporzadzila | mgr inz. Elzbieta Drazkowska

A — badania akredylowane zamieszczone w zakresie akred
NA — badania nieakredytowane (nie zamieszczone w zak

zakresu metody)

Integralng czg$¢ sprawozdania stanowi: Sprawozdanie z badan Nr 00309/22

Dila prébek pobranych i badanych przez Laboratorium: plany/harmono
W niniejszym sprawozdaniu, przechowywane sg w Laboratorium i moga by¢ udostgpnione Klientowi na zyczenie.

Kierownik

Osoba autoryzujaca myr-Joamtd Sokolowsia-

-

Niniejsze sprawozdanie z badan odnosi si¢ wylacznie do badanej probki.
Sprawozdanie bez piscmnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.

Labotest

Sprawozdanie z badanh
Nr 057/SPr2022

Koniec sprawozdania z badan

Stronal z |

ytacji nr AB 894 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16 z dnia 09,03.2021)
resie akredytacji nr AB 894, lub przedstawiajace wyniki ponizej i/lub powyzej akredytowanego

gram i procedury pobierania, dokumenty i zapisy dogfczace probek i ich badania nie ujete
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Poiskie Cenraum
AKREDYTACH

" BEST

Firma Uslugowo- Handlowo-Produkeyjna BEST Teresa Ortowska
Laboratorium Ochrony Srodowiska

ul. Polna 105 87-100 Torun \
Tel. +48 503 993 822: Tel. +48 604 439 255;
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AB 1729

Torun dnia 2022-04-01

Sprawozdanie z badari Nr 00309/22

Zleceniodawca * Labotest — Laboratorium Analiz Fizykochemicznych —Marek Kozicki

UI. M. Skiodowskiej-Curie 61-67

87-100 Torun

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

LPodstawa wykonania badania |Umowa nr 03/2022 z dnia 25-01-2022
Miejsce pobrania? Brak informacji od Klienta
Punkt pobrania * Brak informacji od Klienta
Nr prébki 00333/22 Rodzaj prébki * Jednorazowa
» . 3 3
Nr prébki Klienta 968/22 Obiekt badany * I\L\g)ga do spozycia przez
Metoda pobrania ° PN-ISO 5667-5:2017-10 A
3
PN-EN ISO 19458:2007 z wyl, pkt, 4.43, | Status metody A
444.,445i446
Warunki $rodowiskowe podczas pobierania probek majace wplyw na Brak informacji od Kiienta
interpretacje wynikéw ?
Pobierajgcy prébke Klient
Transportujacy prébke® Klient
Osoba obecna przy pobieraniu prébki ze strony Zleceniodawcy Nie dotyczy
Stan prébki w chwili Przyjecia do Laboratorium Spelnia kryteria przyjecia do _ba1c)iar';
Data-pobrania-probki-do: - . . 2022-03-29
Data dostarczenia prébki przez Klienta- 2022-03-29 Data przyjecia prébki do badar
Data rozpoczecia badari 2022-03-29 Data zakoriczenia badar 2022-04-01
Cel badania a) Badanie w obszarze regulowanym prawnie
okreslony b) Spelnienie wymagan jakosci wody do spozycia przez ludzi w zakresie cech badanych okreslonych w
przez w/w umowie w stosunku do wartosci parametrycznych okre$lonych w Rozporzadzeniu  Ministra
Klienta Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci wody Przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 poz. 2294)
¢} _ Okreslenie jakosci wody w sieci rozdzielczej (za ktérg odpowiada dystrybutor).

F/PR-9/2 wydanie 1 z dn. 01-01-2022 Data zmiany SZB 00309/22 egz. 2/3 Strona1z3
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Badania fizyczne, chemiczne i organoleptyczne ‘

0 >
N ; Wartosé Metoda badar
‘%; E Cecha badana Jednostka Wynik £ U parametryczna 2
1 2 3 4 5 6
PB-T-35 wydanie 1 z dnia 02-01-2019
ZIA | Chlor wolny mgl/l 0,09940,004 0,3 na podstawie testu Merck
1.00598.0001/ 1.00598.0002
Badania mikrobiologiczne
38 Wartosé Metoda badaf
t% g Cecha badana Jednostka Wynik U parametryczna 2
1 2 3 4 5 6 7
Bakterie grupy coli z @1 PN-EN ISO 9308-1: 2014-
ZIRINA | etoda FM R100mi 0 - 6 12/A1:2017:04
Escherichia coli (E. i PN-EN I1SO 9308-1: 2014-
ZIRINA | ol -metoda FM 0o mi ¢ § s 12/A1:2017:04
Enterokoki kalowe - : PN-EN ISO
ZIRINA | retoda FM J#/100 mi 0 - 0 7899-2:2004
Ogélna liczba
Z/RINA | mikroorganizméw — w | jtk/1 ml 3 1+10 @3 PN-EN ISO 6222:2004
temperaturze 22°C

Inne istotne informacje dotyczgce badanej prébki iflub pozyskane od Klienta

| Nie dotyczy ]
Stwierdzenie zgodnosé/niezgodnosci
Chlor wolny Zgodnosc
Bakterie grupy coli Zgodnosc
Escherichia coli (E. coli) Zgodnosé
Enterokoki kalowe Zgodnos¢
QOgélna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22°C Zgodnosc

Wszysthie wielkosci mierzone sg zgodne z granicami podanymi w specyfikacji.

Zasada decyzyjna :
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci wody przeznaczonef do spoZycia
przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Niepewno$¢ pomiaru nie jest stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do

wartosci paramelrycznych.

Poziom ryzyka:
Rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne. Postepowanie zgodnie z regulg decyzyjng spefnia wymagania regulatora.

Objasnienia do tabel:

U Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru przy wspélczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95 % bez pobierania i
transportowania probki a, dla prébek mikrobiologicznych podana w wartosciach rzeczywistych

jtk  jednostek tworzacych kolonie

NA  Metoda nieakredytowana

A Metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredylacji -Certyfikat Akredytacji Nr AB 1729

R Metoda referencyjna

Z Metoda zatwierdzona przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Toruniu Decyzja Nr
N.H$.070.7.2.2022

! Wybraé wiasciwe
= Wartos¢ parametryczna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

“" Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPLY/100 m
nalezy wykonac badanie parametru E. coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 Rozporzadzenia.

@2 Zaleca sie, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

=100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Informacja pozyskana od Klienta

Informacja zgodna z umowg

F/PR-9/2 wydanie 1 z dn. 01-01-2022 Data zmiany SZB 00309/22 egz. 2/3 Strona2z3



Informacje do Sprawozdania z badar,

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badari akredytowanych i nieakredytowanych.

Wyniki badari i stwierdzenie zgodnosdci ze specyfikacja odnoszy sie tylko do analizowanej/badanej probki, a nie do

probki/obiektu z ktérego ta byla pobrana.
Wyniki badan odnosza sie do badanej prébki.
Wyniki badar odnoszg sie do dostarczonej prébki.

Bez pisemnej zgody F.U.H.P BEST Teresa Orlowska Laboratorium Ochrony Srodowiska Sprawozdanie z badan nie moze

by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

F.U.H.P BEST Teresa Orlowska Laboratorium Ochrony $rodowiska nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje
dostarczone od Klienta iflub mogace wplywac na waznos$é wynikow przedstawione w sprawozdaniu z badan.

W przypadku dostarczenia prébki do F.U.H.P BEST Teresa Oriowska Laboratorium
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za etap pobrania i transportowania probki

Ochrony Srodowiska przez Klienta,

Klient ma prawo uczestniczy¢ w badaniach na zasadach okreslonych w Systemie Zarzgdzania.
Klient ma prawo zlozenia skargi w ciggu 14 dni na dzialalnosé laboratoryjng zgodnie z Systemem Zarzgdzania.
Sprawozdanle z badari zawiera " egzemplarzy. Egzemplarz 1/n jest oryginatem, a kazdy nastepny kopia.

-koniec sprawozdania z badar; —

Opracowat: : 3
Wende Mirostaw ySpecatista ds. Analiz
Spedjalista ds. Analiz /1, 8114

2022-04-01 ("Wwmliip

Mirostaw Wende

Sprawdzif: Autoryzowal badania fizyko-chemiczne :
Orlowska Teresa Orlowska Teresa
Prezes Prezes
2022-04-01 2022-94-01
plpezES (W?i
h " -
i . q leresa Orlowsha

. Tapesa Orfowska

F/PR-9/2 wydanie 1 z dn. 01-01-2022 Data zmiany

Autoryzowat badania mikrobiologiczne :
Wende Mirostaw
Specijalista ds. Analiz
2022-04-01

- S[ [—jci- ista |iS ﬂnﬂ!i?_

/MWW U

Wiitosta .f,‘r_y Wende

SZB 00309/22 egz. 2/3 Strona3z3
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Nl QO0test
M Labotest — Laboratorium Analiz Fizykochemicznych — Marek Kozicki
g//"/:'\\ = % 87-100 Torun ul. Marii Sklodowskiej Curie 61-67
AN BADANIA Tel.056 619 55 01, E-mail biuro@labotest.com.pl
il )W P www.labotest.com.pl
Formularz nr KL/F1 18
Obowigzuje od 02.11.2021
Sprawozdanie z pobierania probek
Nr 056/SP/2022
. Zleceniodawca Przedsi¢biorstwo Uslug Gminnych Sp. z 0.0.
~ Adres zleceniodawcy 3 88-170 Pako$¢ ul. Inowroctawska 14

Nr umowy / zlecenia Umowa nr 12/01/2022

 Identyfikacja probki | kod prébki 967/22 ]
Przedmiot badan woda przeznaczona do spozycia przez ludzi ‘et
wykonanie badan w  obszarze regulowanym  prawnie:
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
W sprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi |
Cel badania 1 (D2U.2017 poz. 2294) "
Pako$¢ ul. Mogileniska 17 {
Obiekt badan _ — blok mieszkalny, kran nad zlewem w piwnicy
_Data pobierania prébki 29.03.2022 -
. Warunki $rodowiskowe i Nie dotyczy

Jacek Gatkowski /
Pobierania dokonal / wg normy | PN-EN ISO 19458:2007 z wyl. pkt 4.4.3, 4.4.4,44.514.4.6 (A)
Niepewno$¢ zwigzana z

- pobieraniem probki | Sr=0,19

. Data sporzadzenia
sprawozdania |1 01.04.2022 B
Sprawozdanie sporzadzila mgr inz. Elzbieta Drazkowska

A - badania :ikrcdylmvane zamieszczone w zakresie alirgd&iacji nr AB 894 ;v-yn'inﬁym przez Polskie Centrum Akr;:—dy-tﬂéﬁ (\i'ydknie 16 z dnia 6@.03.202!)
NA - badania nieakredytowane (nie zamieszezone w zakresie akredytacji nr AB 894, lub przedstawiajgce wyniki ponizej i/lub powyzej akredytowanego
zakresu metody)

Integralng cz¢$é sprawozdania stanowi: Sprawozdanie z badan Nr 00308/22

Dia probek pobranych i badanych przez Laboratorium: plany/harmonogram i procedury pobierania, dokumenty i zapisy/ddtyczace probek i ich badania nie ujgte
W niniejszym sprawozdaniu, przechowywane s w Laboratorium i moga by¢ udostepnione Klientowi na Zyczenie. .

Niniejsze sprawozdanie z badan odnosi sig wylgcznie do badanej probki.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.

Koniec sprawozdania z badan

Labotest
Sprawozdanie z badan
Nr 056/SP/2022

Strona 1 z |



: PCA
“B E S -,r Powskie Cowmmum
Firma Uslugowo- Handlowo-Produkcyjna BEST Teresa Orlowska Axzeorracy
Laboratorium Ochrony $rodowiska
ul. Polna 105 87-100 Torun {
Tel. +48 503 993 822: Tel, +48 604 439 255; b
info@bestf.gl  www bestt.pl BADANIA
AB 1729
Toruri dnia 2022-04-01
Sprawozdanie z badar Nr 00308/22
Zleceniodawca * Labotest — Laboratorium Analiz F izykochemicznych ~Marek Kozicki
UI. M. Skiodowskiej-Curie 61-67
87-100 Torun
Wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Podstawa wykonania badania Umowa nr 03/2022 z dnia 25-01-2022 J
Miejsce pobrania * Brak informacji od Klienta
Punkt pobrania 3 Brak informadji od Klienta
Nr prébki 00332/22 Rodzaj prébki * Jednorazowa
— 3 -
Nr prébki Klienta 967/22 Obiekt badany ° le:zoila do spozycia przez
Metoda pobrania * PN-ISO 5667-5:2017-10 A
3
PN-EN ISO 19458:2007 z wyl. pkt, 4.4.3, | Status metody A
444.,445i4456
Warunki §rodowiskowe podczas pobierania prébek majgce wplyw na Brak informacji od Kiienta
interpretacje wynikéw °
Pobierajacy prébke ° Klient
Transportujgcy prébke’ Klient

Osoba obecna przy pobieraniu probki ze strony Zleceniodawcy | Nie dotyczy

Stan prébki w chwili przyjgcia do Laboratorium Spelnia kryteria przyjecia do ba‘c)ial'l
Ni Saterutaris s

Data dostarczenia prébki przez Klienta-"  12022-03-29 Data przyjgcia probki do badari 2022-03-29

Data rozpoczecia badan 2022-03-29 Data zakoriczenia badar 2022-04-01

Cel badania a) Badanie w obszarze regulowanym prawnie

okreslony b) Spelnienie wymagan jakosci wody do Spozycia przez ludzi w zakresie cech badanych okreslonych w
przez wiw umowie w stosunku do wartosci parametrycznych okreélonych w Rozporzgdzeniu  Ministra
Klienta Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku - w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzj

(Dz. U. 2017 poz. 2294)
c) _ Okreélenie jakoéci wody w sieci rozdzielczej (za ktérg odpowiada dystrybutor).

F/PR-9/2 wydanie 1 z dn. 01-01-2022 Data zmiany SZB 00308/22 egz. 2/3 Strona 1 z 3




Badania fizyczne, chemiczne i organoleptyczne

2g . Wartos¢ Metoda badan
% E’ Cecha badana Jednostka Wynik + U parametryczna *
1 2 3 4 5 6
PB-T-35 wydanie 1 z dnia 02-01-2019
ZIA | Chlor wolny magfl 0,099+0,004 0,3 na podstawie testu Merck
1.00598.0001/ 1.00598.0002

Badanla mikrobiologiczne

3 '§ Wartosé Metoda badar
% EE; Cecha badana Jednostka Wynik +U parametryczna ?
1 2 3 4 5 6 7
Bakterie grupy coli : A @1 PN-EN ISO 9308-1: 2014-
ZIRINA | _retoda FM il 4 . 12/A1:2017:04
Escherichia coli (E. ; PN-EN ISO 9308-1: 2014-
ZIRINA | col) -metoda FM k1D ¢ } 0 12/A1:2017:04
Enterokoki katowe - ; PN-EN ISO
ZIRINA 1 1 etoda FM Iiervoa 0 - 0 7899-2:2004
Ogoélna liczba
Z/IRMNA | mikroorganizméw — w | jtk/1 ml 3 1+10 &2 PN-EN 1SO 6222:2004
temperaturze 22°C

Inne istotne informacje dotyczace badanej probki iflub pozyskane od Klienta

| Nie dotyczy
Stwierdzenie zgodnosé/niezgodnosci
Chlor wolny Zgodnosé
Bakterie grupy coli Zgodnogé
Escherichia coli (E. coli) Zgodnosé
Enterokoki katowe Zgodnosé
| Ogélina liczba mikroorganizméw w temperaturze 22°C Zgodnosé

Weszysthie wielkoécl mierzone s3 zgodne z granicamil podanymi w specyfikacj.

Zasada decyzyjna :
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci wody przeznaczonef do spozycia
przez ludzi (Dz. U, 2017 poz. 2294). Niepewno$¢ pomiaru nie jest stosowana jako dodatkowa tolerancjia w odniesieniu do

wartosci parametrycznych.

Poziom ryzyka:
Rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne. Postepowanie zgodnie z requlg decyzyjng speinia wymagania regulatora.

Objasnienia do tabel:

U

jtk
NA
A
R
4

1
2

Niepewnosé rozszerzona pomiaru przy wspolczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufnosci 95 % bez pobierania i
transportowania probki a, dla prébek mikrobiologicznych podana w wartosciach rzeczywistych

jednostek tworzgcych kolonie

Metoda nieakredytowana

Metoda akredytowana przez Poiskie Centrum Akredytacji -Certyfikat Akredytacji Nr AB 1729

Metoda referencyjna

Metoda zatwierdzona przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Toruniu  Decyzja Nr
N.H$.070.7.2.2022

Wybrac wilasciwe

Warloéé parametryczna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

@9 Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml
nalezy wykonaé badanie parametru E. coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 Rozporzgdzenia.

?2 zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowey,

- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Informacja pozyskana od Klienta

Informacja zgodna z umowg

FIPR-9/2 wydanie 1 z dn. 01-01-2022 Data zmiany SZB 00308/22 egz. 2/3 Strona2z3




Informacje do Sprawozdania z badan.

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan akredytowanych i nieakredytowanych,

Wyniki badan i stwierdzenie Zgodnosci ze specyfikacjg odnoszq sig tylko do analizowanej/badanej prébki, a nie do
" "prébkilobiektu z ktérego ta byla pobrana.

Wyniki badan odnoszj sig do badanej probki.

Wyniki badan odnoszg sie do dostarczonej probki.

Bez pisemnej zgody F.U.H.P BEST Teresa Orlowska Laboratorium Ochrony Srodowiska Sprawozdanie z badan nie moze
byé powielane inaczej jak tylko w calosci,

F.U.H.P BEST Teresa Orlowska Laboratorium Ochrony Srodowiska nie ponosi odpowiedzialnoéci za informacje
dostarczone od Kiienta iflub mogace wplywac na waznosé wynikéw przedstawione w Sprawozdaniu z badar.

W przypadku dostarczenia probki do F.U.H.P BEST Teresa Orlowska Laboratorium Qchrony Srodowiska przez Klienta,
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobrania i ransportowania prébki,

Opracowat:
Wende Mirostaw

-koniec sprawozdania z badari —

Specj [JFSm ds. Analiz

| ; / )
e R 7 7

Mirostaw Wend

Sprawdzil:
Orlowska Teresa
Prezes
2022-04«01__ .
PREZES

mgr T

FIPR-9/2 wydanie 1 z dn. 01-01-2022

Autoryzowat badania fizyko-chemiczne -

Orlowska Teresa
Prezes
2022-04-01

PREZES

QU( f

mer Teresa Orlowska

Data zmiany

Systemem Zarzgdzania,

1z 1/n jest oryginalem, a kazdy nastepny kopig.

Autoryzowal badania mikrobiologiczne

Wende Mirostaw
Specjalista ds. Analiz
2022-04-01

Specjalista ds. Analiz
r Y o3

4_/]&14%/5;2},” ariela

SZB 00308122 egz. 2/3 Strona3z3
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M < Labotest — Laboratorium Analiz Fizykochemicznych — Marek Kozicki
::/ /“/,:\\\‘3 ﬂ\j 87-100 Torun ul. Marii S‘kio‘dowskiej Curie 61-67
’l/l //_-\\ \\\‘ BADANIA Tel.056 619 55 01, E-mail bluro@labotest.com.pl
TARR AB 864 www.labotest.com.pl
Formularz nr KL/F118
Obowigzuje od 02.11.2021
Sprawozdanie z pobierania prébek
Nr 055/SP/2022
- Zleceniodawca _| Przedsigbiorstwo Uslug Gminnych Sp. z o.0.
Adres zleceniodawcy 88-170 Pakos¢ ul. Inowroctawska 14
Nrumowy / zlecenia Umowanr 12/01/2022 . .
Identyfikacja probki kod probki 966/22 o et
Przedmiot badai | woda przeznaczona do spozycia przez ludzi o B
wykonanie  badan w  obszarze regulowanym  prawnie: |

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. |
W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Cel badania (Dz.U. 2017 poz. 2294)
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Kierownik )

Osoba autoryzujaca mgr-dJo
Dla probek pobranych i badanyeh przez Laboratorium: plany/harmonogram i procedury pobierania, dokumenty i zapisy/d6tyczace probek i ich badania nie ujgte
W ninicjszym sprawozdaniu, przechowywane $g w Laboratorium i mogg by¢ udostepnione Klientowi na Zyczenie.
Niniejsze sprawozdanie z badan odnosi si¢ wylacznie do badanej probki.
Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.
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Sprawozdanie z badar Nr 00307/22
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Zleceniodawca *

Labotest — Laboratorium Analiz Fizykochemicznych —-Marek Kozicki

Ul. M. Skfodowskiej-Curie 61-67
87-100 Torun
Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Podstawa wykonania badania

Umowa nr 03/2022 z dnia 25-01-2022

Migjsce pobrania *

Brak informacji od Klienta

Punkt pobrania °

Brak informacji od Klienta

Nr prébki 00331/22 Rodzaj prébki * Jednorazowa
e 5 -
Nr prébki Klienta 966/22 Obiekt badany * mzdia do spozycia przez
Metoda pobrania ? PN-ISO 5667-5:2017-10 A
3

PN-EN ISO 19458:2007 z wyl. pkt. 4.43, | Status metody A

444.,445i4.46
Warunki srodowiskowe podczas pobierania prébek majgce wplyw na Brak informacji od Klienta
interpretacje wynikow *
Pobierajgcy prébke * Kiient
Transportujgcy prébke® Klient
Osoba obecna przy pobieraniu prébki ze strony Zleceniodawey | Nie dotyczy
Stan prébki w chwili przyjecia do Laboratorium Spelnia kryteria przyjecia do bagat’l

Ni i y S

Data dostarczenia prébki przez Klienta.)  [2022-03-29 Data przyjecia prébki do badann  [2022:03-29
Data rozpoczecia badan 2022-03-29 Data zakoriczenia badan 2022-04-01

Cel badania a)
okreslony b)
przez

Klienta

w/w umowie w stosunku do wartosci par.

. Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku - w sp
(Dz. U. 2017 poz. 2294)

c) __Okreslenie jakosci wody w sieci rozdzielczej (za ktéra odpowiada dystrybutor).

Badanie w obszarze regulowanym prawnie
Spelnienie wymagari jakosci wody do spoz

ycia przez ludzi w zakresie cech badanych okreslonych w
amelrycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
rawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
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Badania fizyczne, chemiczne i organoleptyczne

3 ? , Wartosé Metoda badar
g E Cecha badana Jednostka |  Whynik x U parametryczna
1 2 3 4 5 6
PB-T-35 wydanie 1 z dnia 02-01-2019
ZIA | Chlor wainy ma/l 0,09740,004 0,3 na podstawie testu Merck
1.00598.0001/ 1.00598.0002

Badania mikrobiologiczne

3 § Wartos¢ Metoda badan
T = Cecha badana Jednostka Wynik i 2
B e +U | parametryczna
1 2 3 4 5 6 7
Bakterle grupy coli : N @1 PN-EN ISO 9308-1: 2014-
ZRINA | _etoda FM jiiisodmi 0 o 12/A1:2017:04
Escherichia coli (E. . PN-EN ISO 9308-1: 2014-
ZIRINA | -0 -metoda EM 00 mi ¢ - 0 12/A1:2017:04
Enterokoki kalowe - ; PN-EN ISO
ZIRINA | etoda FM HiA00 mi ¢ - 0 7899-2:2004
Ogolna liczba
ZIRINA | mikroorganizméw — w | jtk/1 ml 11 6+20 ea PN-EN ISO 6222:2004
temperaturze 22°C

Inne Istotne informacje dotyczgce badanej prébki iflub pozyskane od Klienta

| Nie dotyczy
Stwierdzenie zgodno$é/niezgodnosci
Chlor wolny Zgodnosé
Bakterie grupy coli Zgodnosé
Escherichia coll {E. coli) 2godnosc
Enterokoki kalowe Zgodnosc
Ogéina liczba mikroorganizméw w temperaturze 22°C Zgodnosé

Wszysthie wielkosci mierzone sg zgodine z granicami podanymi w specyfikacji,

Zasada decyzyjna :

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia
przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Niepewnos¢ pomiaru nie jest stosowana jako dodatkowa tolerancia w odniesieniu do
warto$ci parametrycznych.

Poziom ryzyka:
Rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne. Postepowanie zgodnie z regulg decyzyjng spefnia wymagania regulatora.

Objasnienia do tabel:

U

jtk
NA
A
R
z

1
2

Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru przy wspélczynniku rozszerzenia k=2 | poziomie ufnoéci 95 % bez pobierania i
transportowania probki a, dla prébek mikrobiologicznych podana w wartosciach rzeczywistych

jednostek tworzgcych kolonie

Metoda nieakredytowana

Metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji -Certyfikat Akredytacji Nr AB 1729

Metoda referencyjna

Metoda =zatwierdzona przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu  Decyzja Nr
N.H$.070.7.2.2022

Wybra¢ wiasciwe

Warto$¢ parametryczna zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2017 roku - w sprawie jakosci
wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U, 2017 poz. 2294)

@ Dopuszeza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml
nalezy wykona¢ badanie parametru E. colii enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 Rozporzadzenia,

@2 zaleca sig, aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

- 100 jtk /1 mi w wodzie wprowadzanej do sleci wodociggowe;j,

~ 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Informacja pozyskana od Klienta

Informacja zgodna z umowg
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Informacje do Sprawozdania z badari.
Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan akredytowanych i nieakredytowanych.

Wyniki badan i stwierdzenie zgodnosci  ze specyfikacja odnosza sig tylko do analizowanej/badanej prébki, a nie do
prébkifobiektu 2 ktérego ta byla pobrana.

Wyniki badar odnoszg sie do badanej prébki.

Wyniki badan 0dnoszg sie do dostarczonej prabki,

Bez pisemnej zgody F.U.H.P BEST Teresa Orlowska Laboratorium Ochrony Srodowiska Sprawozdanie z badan nie moze
by¢ powielane inaczej jak tylko w calosgi,

F.U.H.P BEST Teresa Oriowska Laboratorium Ochrony Srodowiska nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje

da : A
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