PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCLAWIU

Znak sprawy: NHS.9051.6.2023 Inowroctaw, dnia 02 lutego 2023 r.
Egz. nr?2

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust.l, pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroclawiu

po zapoznaniu si¢ z wynikami badan laboratoryjnych probek wody pobranych w dniu 13 grudnia
2022 r. w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu Pakosé z nastgpujacych punktow poboru:

e Wodociag Pakosé, SUW Pako$¢é. woda podawana do sieci, kran na hali SUW, woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi, woda uzdatniona

o Wodociag Pakos¢, sie¢, Pakosé, ul. Mogilenska 17, blok, kran nad zlewem w piwnicy, woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi, woda uzdatniona

o Wodociag Pakos¢, sie¢ Pakosé. ul. Sw. Jana, hotel, kran nad wanna w piwnicy, pralnia,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi, woda uzdatniona

e Wodociag Pakos¢, sie¢, Pakosé, ul. Rynek 4, Urzad Miasta, kran nad zlewem w kottowni,
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi, woda uzdatniona

e Wodociag Pakos¢. sie¢, Koscielec 95, Skolej, szatnia, kran nad zlewem w toalecie, woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi, woda uzdatniona

e Wodociag Pakos¢, SUW Jankowska. studnia nr 2a, kran na instalacji pompy. woda surowa

przeprowadzonych przez:

- Labotest-Laboratorium Analiz Fizykochemicznych-Marek Kozicki, ul. Marii Sktodowskiej Curie
61-67, 87-100 Torun, zawartych w sprawozdaniach z badan nr 1675/2022 z dnia 04 pazdziernika
2022 r., nr 2326/2022, 2327/2022, 2328/2022, 2329/2022, 2330/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. oraz
nr 089/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.

- Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice, zawartych w raporcie
z badan nr 81965/LB/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
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STWIERDZA :
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodocizgu Pakosé i
administrowanego przez Przedsigbiorstwo Ustug Gminnych
Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia
ul. Inowroctawska 14
88-170 Pakos¢

Uzasadnienie

Jakos$¢ wody (kody probek: 4056/22, 4059/22, 4060/22, 4061/22, 4062/22, 4063/22, - w badanym
zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym) odpowiada wymaganiom okre$lonym
w zatgcznikach 1A tab. 1, 1B, 1C tab.1 i tab. 2, 1D tab. 1 i tab. 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

Woda surowa (studnia nr 2a; kod probki: 2927/22) charakteryzuje sie nieakceptowalng barwa,
metnoscig o wartosci wyzszej niz zalecana dla wody uzdatnionej oraz ponadnormatywna
zawartoscig manganu i zelaza. Po uzdatnieniu osiaga jakos¢ zgodna z wymogami okreslonymi
w obowiazujacych przepisach prawnych.

Woda surowa osiaga nastgpujace wartosci parametréw mikrobiologicznych:

Bakterie grupy Coli: 0 jtk/100 ml

Escherichia coli: 0 jtk/100 ml

Enterokoki katowe: 0 jtk/100 ml

Ogolna liczba mikroorganizmow w 22°C: 30 jti/ ml

W/w ocena jakosci wody do spozycia dotyczy wodociagu Pakosé, o wydajnosci rzeczywistej
ok. 739.5 m3/dobe i okolo 8456 o0sob zaopatrywanych w wode. Woda uzdatniana jest metodami
cedzenia, odmanganiania. dezynfekcji chemicznej, napowietrzania, odzelaziania.

Wyk. w 3 egz.

Otrzymuja:

1. Burmistrz Pakosci, ul. Rynek 4, 88-170 Pakos$¢ — egz. nr |

2. Przedsigbiorstwo Ustug Gminnych Sp. z 0.0., ul. Inowroclawska 14, 88-170 Pako$é¢ — egz. nr 2
3.a/a—egz. nr3
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Znak sprawy: NHS.9051.7.2023 Inowroctaw, dnia 02 lutego 2023 r.

Egz. nr2
OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroclawiu

po zapoznaniu si¢ z wynikami badan laboratoryjnych probek wody pobranych w dniu 13 grudnia
2022 r. w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody oraz w dniu 11 stycznia 2023 r. w ramach
biezacej kontroli jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu Koscielec,
gm. Pakos¢ z nastepujacych punktéw poboru:

e Wodocigg Koscielec, SUW, woda podawana do sieci, kran na hali SUW

e Wodocigg Koscielec, sie¢, Wegierce 14, budynek mieszkalny wielorodzinny, kran nad
zlewem w lazience wspolnej na koncu korytarza

* Wodociag Koscielec, sie¢. Koscielec 14, Szkota Podstawowa, kran nad zlewem w kotlowni

przeprowadzonych przez:

- Labotest-Laboratorium Analiz Fizykochemicznych-Marek Kozicki, ul. Marii Sktodowskiej Curie
61-67. 87-100 Torun, zawartych w sprawozdaniach z badan nr 2331/2022 i 2332/2022 z dnia
19 grudnia 2022 r. oraz nr 090/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.

- Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice, zawartych w raporcie
z badan nr 81966/L.LB/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

- Laboratorium Badania Srodowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Inowroctawiu, Plac Klasztorny 1B, 88-100 Inowroctaw. zawartych w sprawozdaniach z badan
nr LHK.9051.2.1.5.2023, LHK.9051.2.1.6.2023, LHK.9051.2.1.7.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r.

PANSTWOWY POWIATOWY
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STWIERDZA
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu Koscielec, gm. Pakosé
administrowanego przez Przedsiebiorstwo Ustug Gminnych
Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia
ul. Inowroctawska 14
88-170 Pakos¢

Uzasadnienie

Jakos¢ wody (kody probek: 4057/22, 4064/22. 4065/22 - w badanym zakresie mikrobiologicznym
1 fizykochemicznym: kody probek: 09/N/23, 11/N/23, 13/N/23 - w badanym zakresie
mikrobiologicznym i kody probek: 10/N/23, 12/N/23, 14/N/23 - w badanym zakresie
fizykochemicznym) odpowiada wymaganiom okreslonym w zalacznikach 1A tab. 1, 1B, 1C tab.1
itab. 2, 1D tab. 1 i tab. 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W/w ocena jakosci wody do spozycia dotyczy wodociagu Koscielec, gm. Pako$é o wydajnosei
rzeczywistej 374,4 m*/dobe i okoto 1418 0séb zaopatrywanych w wode. Woda uzdatniania jest
metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odzelaziania, dezynfekcja chemiczna
1 napowietrzaniem.

Wyk. w 3 egz.

Otrzymuja;

1. Burmistrz Pakosci, ul. Rynek 4, 88-170 Pakos¢ — egz. nr |

2. Przedsigbiorstwo Ustug Gminnych Sp. z 0.0., ul. Inowroclawska 14, 88-170 Pakos¢ — egz. nr 2
3.a/la—egz. nr3
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